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[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]二次供水必测指标（常规指标+消毒剂及消毒副产物）

	序号
	项目
	序号
	项目
	序号
	项目

	1
	色度
	
	液氯、次氯酸钠消毒方式时
	
	次氯酸钠消毒方式时

	2
	浑浊度
	11
	游离氯
	11
	游离氯

	3
	臭和味
	12
	三氯甲烷
	12
	三氯甲烷

	4
	肉眼可见物
	13
	一氯二溴甲烷
	13
	一氯二溴甲烷

	5
	PH
	14
	二氯一溴甲烷
	14
	二氯一溴甲烷

	6
	氨（以N计）
	15
	三溴甲烷
	15
	三溴甲烷

	7
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	16
	三卤甲烷
	16
	三卤甲烷

	8
	菌落总数
	17
	二氯乙酸
	17
	二氯乙酸

	9
	总大肠菌群
	18
	三氯乙酸
	18
	三氯乙酸

	10
	大肠埃希氏菌
	
	
	19
	氯酸盐


注：不同消毒剂检测对应消毒副产物指标
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